Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej

Oddziat Laboratoryjny
EC:A NE=l 07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 3
tel. (29) 644 06 80, fax (29) 745 34 50
/"/:‘\\ e-mail: sekretariat.psse.ostrow.maz@sanepid.gov.pl
SADANIA iy SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY
AB 581 nr HKL 1075/2026 z dnia 15.06.2026 r.

Nr sprawy HKL.9052.3.47.2026

Data przyjecia probki: ~ 09.06.2026
Kod laboratoryjny probki: 1075/S

Stan probki: bez zastrzezen

Dane dostarczone przez klienta
Nazwa i adres klienta:  Gmina Branszczyk, ul. Jana Pawta II 45, 07-221 Branszczyk
Zaktad Gospodarki Komunalnej, ul. Bielinska 29, 07-221 Branszczyk

Cel/przyczyna badania:  przedtozenie wynikow badan jednostce kontrolujace;j

Identyfikacja prébki nadana przez klienta wg protokotu nr 114/Wys

Miejsce pobrania probki: Turzyn 102 — Sklep, 07-221 Branszczyk

Rodzaj probki:
Pochodzenie probki:

Data pobrania:

kran w sklepie
woda do spozycia przez ludzi

Wodociag publiczny o produkcji 100-1000 m3/d Turzyn gm. Branszczyk
09.06.2026

Metoda pobierania probki: PN ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007

Probka pobrana i dostarczona przez: prac. PSSE Wyszkow

Data badania: od 09.06.2026 do 12.06.2026

Wyniki badan fizykochemicznych

Wartos¢
Nazwa parametru Metoda badawcza Jednostka | Wynik badania 6
parametryczna®®
. Akceptowalny przez
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 mg/l ponizej 4 Konsumentow i
+Apl1:2015-06 Metoda C (4+1 * *)(c) bez nieprawidtowych zmian(®)
Akceptowalny przez
&4 . 4 k% konsumentow i
Megtnos¢ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | NTU 0,58+0,12 bez nioprawidiowyeh zmian
Zalecany zakres warto$ci do1,0
Stezenie jondéw wodoru
PN-EN ISO 10523:2012 7,7£0,1%* 6,5-9,5
(PH)
Przewodnos¢ PN-EN 27888:1999 pS/cm w 418414%% 2500
elektryczna wlasciwa 25°C
<1 Akceptowalny przez
Zapach PN-EN 1622:2006 TON konsumentow i
akceptowalny® bez nieprawidtowych zmian
<1 Akceptowalny przez
Smak PN-EN 1622:2006 TFN konsumentow i
akceptowalny® bez nieprawidtowych zmian
Autoryzowal: Milena Szablowska
Mtodszy asystent

Strona/stron 1/2




PCA

PoLsKIE CENTRUM
AKREDYTAC!

©

BADANIA

AB 581

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej
Oddziat Laboratoryjny
07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 3

tel. (29) 644 06 80, fax (29) 745 34 50

e-mail: sekretariat.psse.ostrow.maz@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY
nr HKL 1075/2026 z dnia 15.06.2026 r.

Nr sprawy HKL.9052.3.47.2026

Wyniki badan mikrobiologicznych

Miejsce wykonania badan: Ostréw Mazowiecka ul. Lubiejewska 5

Wynik . , Wartosé
Nazwa parametru Metoda badawcza Jednostka yie Niepewnos¢ -
badania parametryczna
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ | jtk/100 ml 0 - 0
A1:2017-04
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba bakterii Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ | jtk/100 ml 0 - 0
A1:2017-04
Liczba enterokokow PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 ml 0 - 0
Ogdlna liczba mikroorganizméw | o k190 6222:2004 itk/1 ml 57 [46;71]°! nie rav]\?ifizlow ch
w2222°C po 72 h ' ! : A
zmian'
Autorvzowal: Renata Kwiatkowska
utoryzowat: Asystent

Sprawozdanie z badan zostato sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi weryfikowanymi certyfikatami
0s0b autoryzujacych. Wydruk jest informacja o w/w sprawozdaniu z badan laboratoryjnych.

Opis stosowanych skrétow (o ile dotyczy):
* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
** Podana warto$¢ niepewnosci stanowi niepewnos$¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2, nie obejmuje
pobierania probki.
**INiepewnos¢ oszacowang zgodnie z wytycznymi PN-ISO 29201:2022-02 podaje si¢ jako przedzial ufnosci dla wyniku badania (przy 95%
prawdopodobienstwie i wspotczynniku rozszerzenia k=2), nie obejmuje pobierania probki.
@ Zastosowane przez laboratorium kryterium akceptowalnosci: smak/ zapach o wartosci progowej < 1 przyjmuje si¢ jako ,,akceptowalny”, smak/ zapach
o warto$ci progowej > 1 za ,,nieakceptowalny”.
© Wynik badania (rezultat) znajduje si¢ poza zakresem pomiarowym metody akredytowanej/nieakredytowanej wyrazony w formie < lub > (,,ponizej”
Iub ,,powyzej”) dolnej lub gérnej granicy zakresu metody wraz z niepewnoscia rozszerzong dla tej wartosci. Nie dotyczy badan mikrobiologicznych.
@ Zaleca sig, aby ogoélna liczba mikroorganizmoéw nie przekraczata:
- 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe;j,
- 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta,
(© Wyniki ponizej 10 jtk/objetos¢, czyli powszechnie przyjetej dolnej granicy oznaczalnosci, a wigksze niz 3 jtk/objetos¢ nalezy traktowacé jako ,,0szacowane
liczby”, a wyniki od 1 do 3 jtk/objetos¢ jako wykrycie obecnosci organizmu docelowego.
) Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15mg Pt/1.
© W przypadku podania jednej wartosci dolna warto$¢ zakresu wynosi zero.

Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i transport probek wody pobranych i dostarczonych przez klienta. Etapy te maja wptyw na wazno$¢ wynikow badan.
Laboratorium ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu z badan poza informacjami dostarczonymi przez klienta.
Informacje dostarczone przez klienta moga wptywac na wazno$¢ wynikow badan.

Bez pisemnej zgody Kierownika Oddzialu Laboratoryjnego sprawozdanie z badaf nie moze by¢ powielane inaczej niz w cato$ci.
Wyniki badania przedstawione w sprawozdaniu odnosza si¢ wylacznie do otrzymanej i badanej probki.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej

Oddziat Laboratoryjny
EC:A NE=l 07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 3
tel. (29) 644 06 80, fax (29) 745 34 50
/"/:‘\\ e-mail: sekretariat.psse.ostrow.maz@sanepid.gov.pl
SADANIA iy SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY
AB 581 nr HKL 1076/2026 z dnia 15.06.2026 r.

Nr sprawy HKL.9052.3.47.2026

Data przyjecia probki: ~ 09.06.2026
Kod laboratoryjny probki: 1076/S

Stan probki: bez zastrzezen

Dane dostarczone przez klienta
Nazwa i adres klienta:  Gmina Branszczyk, ul. Jana Pawta II 45, 07-221 Branszczyk
Zaktad Gospodarki Komunalnej, ul. Bielinska 29, 07-221 Branszczyk

Cel/przyczyna badania:  przedtozenie wynikow badan jednostce kontrolujace;j

Identyfikacja prébki nadana przez klienta wg protokotu nr 115/Wys

Miejsce pobrania probki: Turzyn 127, 07-221 Branszczyk

Rodzaj probki:
Pochodzenie probki:

Data pobrania:

kran w kuchni
woda do spozycia przez ludzi

Wodociag publiczny o produkcji 100-1000 m3/d Turzyn gm. Branszczyk
09.06.2026

Metoda pobierania probki: PN ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007

Probka pobrana i dostarczona przez: prac. PSSE Wyszkow

Data badania: od 09.06.2026 do 12.06.2026

Wyniki badan fizykochemicznych

Wartos¢
Nazwa parametru Metoda badawcza Jednostka | Wynik badania 6
parametryczna®®
. Akceptowalny przez
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 mg/l ponizej 4 Konsumentow i
+Apl1:2015-06 Metoda C (4+1 * *)(c) bez nieprawidtowych zmian(®)
Akceptowalny przez
&4 . & k% konsumentow i
Megtnos¢ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | NTU 0,50+0,10 bez nioprawidiowyeh zmian
Zalecany zakres warto$ci do1,0
Stezenie jondéw wodoru
PN-EN ISO 10523:2012 7,7£0,1%* 6,5-9,5
(PH)
Przewodnos¢ PN-EN 27888:1999 pS/cm w 42841 5%+ 2500
elektryczna wlasciwa 25°C
<1 Akceptowalny przez
Zapach PN-EN 1622:2006 TON konsumentow i
akceptowalny® bez nieprawidtowych zmian
<1 Akceptowalny przez
Smak PN-EN 1622:2006 TFN konsumentow i
akceptowalny® bez nieprawidtowych zmian
Autoryzowal: Milena Szablowska
Mtodszy asystent
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej
Oddziat Laboratoryjny
07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 3

tel. (29) 644 06 80, fax (29) 745 34 50

e-mail: sekretariat.psse.ostrow.maz@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY
nr HKL 1076/2026 z dnia 15.06.2026 r.

Nr sprawy HKL.9052.3.47.2026

Wyniki badan mikrobiologicznych

Miejsce wykonania badan: Ostréw Mazowiecka ul. Lubiejewska 5

Wynik . , Wartosé
Nazwa parametru Metoda badawcza Jednostka yie Niepewnos¢ -
badania parametryczna
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ | jtk/100 ml 0 - 0
A1:2017-04
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba bakterii Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ | jtk/100 ml 0 - 0
A1:2017-04
Liczba enterokokow PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 ml 0 - 0
Ogdlna liczba mikroorganizméw | o k190 6222:2004 itk/1 ml 29 [21;40]"! nie rav]\?ifizlow ch
w2222°C po 72 h ' ! : A
zmian'
Autorvzowal: Renata Kwiatkowska
utoryzowat: Asystent

Sprawozdanie z badan zostato sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi weryfikowanymi certyfikatami
0s0b autoryzujacych. Wydruk jest informacja o w/w sprawozdaniu z badan laboratoryjnych .

Opis stosowanych skrétow (o ile dotyczy):
* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
** Podana warto$¢ niepewnosci stanowi niepewnos$¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2, nie obejmuje
pobierania probki.
**INiepewnos¢ oszacowang zgodnie z wytycznymi PN-ISO 29201:2022-02 podaje si¢ jako przedzial ufnosci dla wyniku badania (przy 95%
prawdopodobienstwie i wspotczynniku rozszerzenia k=2), nie obejmuje pobierania probki.
@ Zastosowane przez laboratorium kryterium akceptowalnosci: smak/ zapach o wartosci progowej < 1 przyjmuje si¢ jako ,,akceptowalny”, smak/ zapach
o warto$ci progowej > 1 za ,,nieakceptowalny”.
© Wynik badania (rezultat) znajduje si¢ poza zakresem pomiarowym metody akredytowanej/nieakredytowanej wyrazony w formie < lub > (,,ponizej”
Iub ,,powyzej”) dolnej lub gérnej granicy zakresu metody wraz z niepewnoscia rozszerzong dla tej wartosci. Nie dotyczy badan mikrobiologicznych.
@ Zaleca sig, aby ogoélna liczba mikroorganizmoéw nie przekraczata:
- 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe;j,
- 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta,
(© Wyniki ponizej 10 jtk/objetos¢, czyli powszechnie przyjetej dolnej granicy oznaczalnosci, a wigksze niz 3 jtk/objetos¢ nalezy traktowacé jako ,,0szacowane
liczby”, a wyniki od 1 do 3 jtk/objetos¢ jako wykrycie obecnosci organizmu docelowego.
) Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15mg Pt/1.
© W przypadku podania jednej wartosci dolna warto$¢ zakresu wynosi zero.

Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i transport probek wody pobranych i dostarczonych przez klienta. Etapy te maja wptyw na wazno$¢ wynikow badan.
Laboratorium ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu z badan poza informacjami dostarczonymi przez klienta.
Informacje dostarczone przez klienta moga wptywac na wazno$¢ wynikow badan.

Bez pisemnej zgody Kierownika Oddzialu Laboratoryjnego sprawozdanie z badaf nie moze by¢ powielane inaczej niz w cato$ci.
Wyniki badania przedstawione w sprawozdaniu odnosza si¢ wylacznie do otrzymanej i badanej probki.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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