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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

dla zadania pn. 

„Budowa oświetlenia drogowego”- część II (oświetlenie drogowe w miejscowości 

Chylin) 

 

Nazwa zamówienia: 

 

„Budowa oświetlenia drogowego”- część 
II (oświetlenie drogowe w miejscowości 

Chylin) 

 

Adres obiektu budowlanego: Chylin, Gmina Wierzbica, powiat 

chełmski, województwo lubelskie. 

Istniejąca linia oświetlenia ulicznego – 

odcinek od słupa nr 1 do słupa nr 21 

 
Nazwy i kody CPV: • 45000000-7 – Roboty budowlane, 

• 45310000-3 – Roboty instalacyjne 

elektryczne, 

• 45316110-9 – Instalowanie 

urządzeń oświetlenia drogowego, 

• 71320000-7 – Usługi inżynieryjne 

w zakresie projektowania. 

 
Zamawiający: Gmina Wierzbica 

ul. Włodawska 1, Wierzbica- Osiedle 
22-150 Wierzbica 
 

 
Opracowujący: 

 
Marek Bednarczuk 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego w 

miejscowości Chylin, na odcinku od słupa nr 1 do słupa nr 21 na odcinku roboczym 870m. 

Zakres robót obejmuje:  

1) wykonanie, uzgodnienie i zatwierdzenie niezbędnej dokumentacji projektowej, 

2) wykonanie linii oświetleniowej na istniejących słupach nr 1–21; 

3) wykonanie obwodu przewodem typu AsXSn, o przekroju wynikającym z obliczeń, 

nie mniejszym niż 2 × 25 mm²; 

4) montaż 5 dodatkowych opraw oświetleniowych, dostarczonych przez 

Zamawiającego; 

5) wykonanie niezbędnych połączeń; 

6) zapewnienie ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej; 

7) wykonanie wymaganych prac w technologii PPN; 

8) wykonanie wymaganych badań i pomiarów; 

9) uzgodnienie zakresu i sposobu wykonania prac z PGE Dystrybucja S.A. – Rejon 

Energetyczny Chełm; 

10) dokonanie odbioru wykonanych robót i zainstalowanych urządzeń przez RE 

Chełm. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Roboty będą wykonywane na istniejącej infrastrukturze oświetlenia ulicznego, na 
odcinku od słupa nr 1 do słupa nr 21. 
Realizacja zadania musi uwzględniać Warunki techniczne dla uruchomienia i 
zainstalowania dodatkowych opraw oświetlenia ulicznego na liniach nN, wydane przez 
PGE Dystrybucja S.A. w dniu 22 czerwca 2026 r., znak: L.dz./PGED0625602KW26/2026. 
Instalacja dodatkowych opraw może odbywać się wyłącznie w ramach istniejącej mocy 

przyłączeniowej wynikającej z umowy. W przypadku konieczności zwiększenia mocy 

należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia dla wyższych wartości 
zabezpieczeń. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

W wyniku realizacji zadania należy uzyskać prawidłowo działającą linię oświetlenia 
ulicznego wraz z 5 dodatkowymi oprawami, wykonaną zgodnie z warunkami 

technicznymi PGE Dystrybucja S.A. 
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1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia, polegający na wykonaniu liniowej 
infrastruktury elektroenergetycznej, nie określa się wskaźników powierzchniowo-
kubaturowych, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Przygotowanie terenu 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót, 

zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz uporządkowania terenu po zakończeniu 

prac. 

2.2. Instalacje 

Linię oświetleniową należy wykonać przewodem typu AsXSn, o przekroju wynikającym z 
obliczeń, nie mniejszym niż 2 × 25 mm². Dla obwodu z dodatkowymi oprawami należy 

zapewnić ochronę przeciwporażeniową i odgromową. 

2.3. Oprawy oświetleniowe 

Należy zamontować 5 opraw oświetleniowych dostarczonych przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do ich montażu, podłączenia i uruchomienia. 

2.4. Prace pod napięciem 

Prace modernizacyjne na liniach niskiego napięcia należy wykonywać wyłącznie w 
obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. technologii prac pod napięciem (PPN). Prace mogą 
wykonywać wyłącznie osoby upoważnione przez RE Chełm, ujęte w wykazie osób 
zatwierdzonym przez Dyrektora RE Chełm i posiadające wymagane przepisami prawa 
uprawnienia kwalifikacyjne. Przed przystąpieniem do montażu opraw Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć w Rejonie Energetycznym Chełm harmonogram prac pod 

napięciem. 

2.5. Uzgodnienia i odbiór 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z PGE Dystrybucja S.A. – Rejon 
Energetyczny Chełm zakresu i sposobu wykonania robót oraz dokonania wymaganych 

czynności związanych z realizacją zadania. Zainstalowane urządzenia podlegają 

odbiorowi przez Rejon Energetyczny Chełm. 

2.6. Dokumentacja projektowa i powykonawcza 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową niezbędną do wykonania robót i uzgodni 

ją w wymaganym zakresie z PGE Dystrybucja S.A. Po zakończeniu robót Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz dokumenty potwierdzające 

wykonanie wymaganych badań, pomiarów i odbioru przez RE Chełm. 
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2.7. Warunki wykonania i odbioru 

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi 
PGE Dystrybucja S.A., obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

Odbiór końcowy robót nastąpi po wykonaniu całości zakresu zamówienia, 
przeprowadzeniu wymaganych badań i pomiarów oraz dokonaniu odbioru przez RE 

Chełm. 

 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 

Podstawą realizacji zadania są obowiązujące przepisy prawa, normy oraz warunki 

techniczne PGE Dystrybucja S.A. 

2. Prawo do dysponowania nieruchomością 

Roboty będą prowadzone na istniejącej infrastrukturze oświetlenia ulicznego, 
stanowiącej własność PGE Dystrybucja S.A. Zakres robót obejmuje wykonanie linii 

oświetleniowej na istniejących słupach oraz montaż dodatkowych opraw, zgodnie z 
warunkami technicznymi PGE Dystrybucja S.A. i w uzgodnieniu z Rejonem 

Energetycznym Chełm. 

3. Przepisy prawne i normy 

Przy projektowaniu i wykonaniu robót należy stosować obowiązujące przepisy prawa, 
właściwe Polskie Normy oraz zasady wiedzy technicznej, w szczególności dotyczące 
instalacji elektroenergetycznych, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony odgromowej 

oraz wykonywania prac pod napięciem. 

4. Informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

Zamawiający posiada: 

1) warunki techniczne PGE Dystrybucja S.A. z dnia 22 czerwca 2026 r., znak: 

L.dz./PGED0625602KW26/2026; 

2) mapę orientacyjną lokalizacji robót 

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień lub dokumentów 
wymaganych do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 

ich uzyskania. 

Załączniki: 

1. Warunki techniczne PGE Dystrybucja S.A. z dnia 22 czerwca 2026 r., znak: 
L.dz./PGED0625602KW26/2026. 

2. Mapa orientacyjna. 
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Mapa orientacyjna 

 

 


