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Wójt Gminy Olszanka 
49-332 Olszanka 16

Okresowa ocena jakości wody dla wodociągu zakładowego w Przylesiu przy ul. 
Fabrycznej 4 za 2025 r.
(strefa zaopatrzenia wodociągu: hala magazynowo - produkcyjna wraz z zapleczem w 
Przylesiu przy ul. Fabrycznej 4)

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (tekst jednolity - Dz.U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(tekst jednolity - Dz.U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody, pobranych z wodociągu zakładowego w 
Przylesiu przy ul. Fabrycznej 4, w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sprawozdań 
z badań próbek wody przedstawionych przez administratora wodociągu pobranych w 
ramach wewnętrznej kontroli jakości wody 

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w 2025 r. 

uzasadnienie

W 2025 r. z wodociągu zakładowego w Przylesiu przy ul. Fabrycznej 4 pobrano w ramach 
nadzoru sanitarnego 1 próbkę wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, 
natomiast w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody 4 próbki wody do badań 
mikrobiologicznych i 3 próbki wody do badań fizykochemicznych.

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody wykonanych w 2025 r. stwierdzono, że 
jakość wody w wodociągu zakładowym w Przylesiu przy ul. Fabrycznej 4, w zakresie 
wykonanych parametrów z grupy A oraz Enterokoków odpowiadała wymaganiom 
określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
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