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ZS.343-1/11

 

 

 

 

 

Wykonawcy uczestniczący 

w postępowaniu w trybie 

 przetargu nieograniczonego 

na termomodernizację budynku 

Zespołu Szkół w Różanie 

 

.

 

 

 

 

dotyczy: odpowiedzi na otrzymane zapytanie odnośnie postępowania znak ZS.343-1/

11 – w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Zespołu Szkół    w 

Różanie.

 

 

 

 

Zamawiający informuje, iż od Wykonawcy wpłynęło następujące zapytanie dotyczące 

postępowania i jednocześnie zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych 

udzielamy wyjaśnień:

 

 

Treść zapytania:

W załączonym przedmiarze w poz. 123 – wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwi o pow. 

ponad 2m2 wykazano:

- obmiar – 1m2 a winno być 4,31m2. Jaką wartość obmiaru należy przyjąć do wyceny? 

 

Odpowiedź: 

 

Do wyceny należy przyjąć 1 szt. drzwi o powierzchni 4,31 m2, czyli 1 szt. drzwi                

o wymiarach 1,55 x 2,78.

 

 

 

 

/-/ Jolanta Kruszewska

 

 

 


