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AKI projekt 
ul. Prószkowska 9/28 
45-710 Opole 

dot. : uzgodnienie koncepcji budowy przyłącza wodociągowego w 
PZSP w Olszance 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi 

uzgadnia bez uwag koncepcję budowy przyłącza wodociągowego w 

Publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszance . 

Jednocześnie potwierdzam, że w najbardziej niekorzystnych 

warunkach rozbioru nominalne ciśnienie wody występujące w 

sieci wodociągowej może wynieść w granicach 1.5 bar. 
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