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Ostrowiec Sw. 31.08.2026 r.

Sprawozdanie z badan Nr 1098/2026

Nazwa klienta*: Gmina Bodzechéw, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Sw.

Nr zaméwienia: Rodzaj badania:
Zaméwienie z dnia 04.08.2026 r. Badania fizyko-chemiczne, sensoryczne i mikrobiologiczne

Opis materiatu do badania/rodzaj probek*: Data wykonania badania:
Woda do spozycia przez ludzi 04.08.2026 r. — 18.08.2026 .

Uwagi: Prébke pobrat Paulina Pigtkowska EKO-Projekt W.Z. Zywczyk Spétka jawna. Probke dostarczono do Laboratorium EKO-Projekt
w dniu 04.08.2026 r. o godz. 10:40. Stan prébki po dostarczeniu do Laboratorium zgodny z wymaganiami. W dniu 05.08.2026 r. probke
przekazano Laboratorium ALS Poland Sp. z 0.0. w celu przeprowadzenia dalszych badan fizyko-chemicznych wg LAB/WZ/140/2026.
Dotgczono Certyfikat Analizy do zlecenia Nr PO2609552 z dnia 18.08.2026 .

Nr ewidencyjn Data pobrania - . L . .
probki yiny pr")ébki Miejsce pobrania probkif Metoda pobierania
P F do badan fizyko-
. ) gmina Bodzechéw 27-420 i . . "
raport pobierania wodociag Magonie PN-ISO 5667-5:2017-10 Svhf"r;'csze"ny::’ conveh
Nr 1113 z dnia 04.08.2026 r. SUW Magonie PN-EN ISO 19458:2007 y yezny
godz. 07:50 za zestawem pompowym woda zwyl. pkt. 443, 4442,445, | do badan
kierowana w sie¢ 446 mikrobiologicznych
Wyniki badania
L Badany wskaznik Jednostka probka Wartosc¢ Norma lub procedura
p- y stezenia nr 1113 parametryczna’ badawcza
pomia.rw n.1iejscu pobrania probki <0.10 w unkci(e)::;?;r ainym PB 031 wydanie 3 z dnia
1 | Stezenie chloru wolnego mg/l v u konsumenta, jesel woda jest | 10-06.2026 1. z zastosowaniem
granica oznaczalnosci: 0,090 mg/l (0,10 £0,02) dezynfekowana chiorem lub jego | 0dczynnikow DPD
zwigzkami
pomia.rw nlliejscu pobrania. probki <0 1 0 w punkcgz:zserpaln . PB 031 wydanie 3 z dnia
2 | Stezenie chloramin mg/| 010 £0.03) u Koncmonta. oo wadn jest | 10-06.2026 1. z zastosowaniem
z obliczen (0,10 £0,03) dezynfekowana chlorem lub jego | ©dczynnikéw DPD
zwigzkami
Metn()éé akceptowalna przez konsumentow PN'EN ISO 7027-
3 granica oznaczalnosci: 0,20 NTU NTU 0’20 i bez nieprawidiowych zmian 1:2016-09
Barwa | PN-ENISO
4 | o476, tormperatura poraru 21,5°C mgP <2,0 | acepiowns ez onmerion | 7887:2012+Ap1:2015-
granica oznaczalnosci: 2,0 mg/!| (20£0,7) 06 Metoda C
Smak?® <1
metoda uproszczona parzysta, wybdr niewymuszony K I K 5
5 temperatura probki: 22,6 °C TF N akceptowalny przez @ ?i‘ggﬁ;gfﬁﬁéﬁgﬁiﬁ;?w PN-EN 1622:2006
data badania: 06.08.2026 r., 08:45 zespot oceniajacy
granica oznaczalnosci: 1 TFN
Zapach?® <1
metoda uproszczona parzysta, wybdr niewymuszony K I K 5
6 temperatura probki: 22,7 °C TON akceptowalny przez @ ?i‘zgvx?egfaﬂrﬁéwfgfliﬁmow PN-EN 1622:2006
data badania: 06.08.2026 r., 08:10 zespot oceniajacy
granica oznaczalnosci: 1 TON
, |PH 76 65-95 PN-EN ISO
temperatura pomiaru 21,5 °C - - .
granica oznaczalnosci: nie dotyczy ’ ’ ’ 10523:2012
Przewodnos¢ elektryczna
wiasciwa w 25 °C .
8 temperatura pomiaru 21,3 °C - korekta za pomocg US/Cm 469 2500 PN-EN 27888:1999
urzgdzenia do kompensacji wptywu temperatury
granica oznaczalnosci: 20,9 pS/cm
Jon amonowy <0,05 _04/C.
° granica oznaczalnosci: 0,028 mg/l mg/I (0,05 ; 0,02) ** 0150 PN-94/C-04576.04
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Nr ewidencyjn Data pobrania - . o . .
encyjny poor; Miejsce pobrania probkif Metoda pobierania
probki probki
P F do badan fizyko-
gmina Bodzechéw 27-420 . \ A
f ; . . PN-ISO 5667-5:2017-10
raport pobierania wodociag Magonie Svhgrgiznnys?r’ycmych D
Nr 1113 z dnia 04.08.2026 r. SUW Magonie PN-EN ISO 19458:2007
godz. 07:50 za zestawem pompowym woda zwyl. pkt 443, 444.2,445, | do badan A
kierowana w sie¢ 446 mikrobiologicznych D
Wyniki badania
oy Jednostka probka Wartos¢ Norma lub procedura
Lp. Badany wskaznik . 1
stezenia nr 1113 parametryczna badawcza
SteZenie azotandw PB 032 wydanie 2 A
10 granica oznaczalnosci: 0,26 mg/! mg/l 8’82 50 z dnia 10.06.2026 r. D
Stezenie azotyndw <0,033 - . A
" granica oznaczalnosci: 0,015 mg/l mg/l (0,033,2 0,005) *** 0,50 PN-EN 26777:1999 D
12 | Stezenie chlorkow mg/l 6,0 250 PN-1SO 9297:1994 A
granica oznaczalnosci: 3,51 mg/| D
Stezenie siarczanow PB 034 wydanie 2 A
13 granica oznaczalnosci: 1,86 mg/| mg/l 12’7 250 z dnia 10.06.2026 r. D
o . A
14 | Twardosc ogolna mg/l CaCOs 278 60 — 500 PN-ISO 6059:1999 5
granica oznaczalnosci: 3,96 mg/|
Indeks nadmanganianowy <0,50 N . A
15 granica oznaczalnosci: 0,471 mg/l mg/I (0,50 ;0,07) biid 5’0 PN-EN ISO 8467:2001 D
16 | Liczba bakterii grupy coli NPL/100 ml 0 04 PN-EN ISO 9308- A
granica wykrywalnosci: 1 NPL/100 ml (najbardziej 2:2014-06 D
prawdopodobna liczba)
17 | Liczba Escherichia coli NPL/100 m| 0 0 PN-EN ISO 9308- A
granica wykrywalnosci: 1 NPL/100 ml (najbardziej 2:2014-06 D
prawdopodobna liczba)
18 | Liczba enterokokoéw jtk/100 ml 0 0 PN-EN ISO 7899- A
granica wykrywalnosci: 1 jtk/100 ml (jednostki tworzace 2:2004 D
kolonie)
Ogolna liczba mikroorganizmow t/1 i
w temperaturze 22 °C J m . bez nieprawidtowych . A
19 temperatura inkubagji (22 + 2) °C przez (68 + 4) h, (jednostki tworzace nie Wykryto zmian? PN-EN ISO 6222:2004 D
posiew wgtebny na agarze z ekstraktem drozdzowym kolonie)
granica wykrywalnosci: 1 jtk/1 ml
A — metoda akredytowana
N — metoda nieakredytowana objeta Systemem Zarzgdzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
D - Zatwierdzenie Systemu Jakosci Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Sw., decyzja Nr NHS.9011.173.2025 z dnia 13.02.2026 r.
" — wedtug Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. (Dz.U. 2026 poz. 748)
2 zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizmow nie przekraczata 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej, 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta
3 — czas przechowywania przed badaniem <72 h; woda odniesienia — woda wodociggowa; zespét oceniajgcy — 3 osoby
4 dopuszcza sig pojedyncze bakterie grupy coli <10 (jtk lub NPL) / 100 mi, przy jednoczesnym wykluczeniu obecnosci w badanej probce E. coli i enterokokow
Jelitowych
*** — podane wartosci niepewnosci stanowig niepewno$¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95 % i wspotczynniku rozszerzenia k = 2
i uwzgledniajg niepewnos$¢ zwigzang z pobieraniem probki
< — rezultat badania ponizej warto$ci dolnej granicy zakresu pomiarowego wraz z niepewno$cig odpowiadajgcg dolnej granicy zakresu pomiarowego
akredytowanej metody
# — wedtug informacji od klienta
Uwagi:
- wyniki badan zamieszczone w sprawozdaniu odnoszg sie wyfgcznie do badanych prébek (pobranych lub odebranych - jak w zaméwieniu)
- bez pisemnej zgody Laboratorium nie wolno powiela¢ sprawozdania z badar inaczej jak tylko w cafosci
- wszystkie dodatkowe informacje wymagane przez normy metodyczne sg dostepne w laboratorium na zyczenie klienta
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Nr evr\)/lrcé(ta)rllicyjny Dataprp éobbkrianla Miejsce pobrania probkif Metoda pobierania

do badan fizyko-

Specjalista chemik

AV‘ a L«J@u{v’xem
Aneta Wegrzecka

Specjalista mikrobiolog

T Joanna flwcgjck Maj

gmina Bodzechéw 27-420 . \ A
raport pobierania wodociag Magonie PN-ISO 5667-5:2017-10 \(’:Vhterrr:]lcszennys?, cznveh D
Nr 1113 z dnia 04.08.2026 . SUW Magonie PN-EN ISO 19458:2007 Y fyezny
godz. 07:50 za zestawem pompowym woda zwyl. pkt 443, 444.2,445, | do badan A
kierowana w sie¢ 446 mikrobiologicznych D
Wyniki badania
L Badany wskaznik Jednostka probka Wartosc¢ Norma lub procedura
p- y stezenia nr 1113 parametryczna’ badawcza
Autoryzowat: Autoryzowat:

Sprawozdanie zatwierdzit:

T Joanna iwc?ﬁ Maj

- KONIEC SPRAWOZDANIA -

Podpisany elektronicznie przez

Joanna Milena Zywczyk-Maj

31.08.2026
0:09:17 +0200'
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