POM. KOTLOWNI

Zawor kulowy odcinajgey #50  gwintowany.

Filtr siatkowy mufowy 850

Zawor kulowy odcinajqcy
850 gwintowany.

Zawdr antyskazeniowy typ

Inwestycja

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

26-242 Ruda Maleniecka
dziatki nr ewidencyjny 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 10/7, 19/4
obreb ewiden. 0012 Ruda Maleniecka
jednostka ewiden. 260505_2 Ruda Maleniecka

Inwestor
Gmina Ruda Maleniecka
Ruda Maleniecka 99a, 26-242 Ruda Maleniecka

$63x5.8PE_HD100

EA271 DN50.
0.0 Posadzka +0.Q
Spust wody,
odcigcie  zawrem #15
Przejscie PE/stal.
g $63/50
f — Przejscie szczelne

ciqg dalszy wg. odr. oprac.

GP-SR 963

Rura ochrona stalowa
DN100 L=1,0m, na ptozach BR 15mm

Jednostka projektowa

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI Robert Rydz
ul. Cedzynska 20B, 25 - 362 Kielce

Opracowanie

Imie i nazwisko Nr upr. Podpis

Projektowat | mgr inz. ROBERT RYDZ SWK/0039/PWOS/03

Opracowat |mgr inz. Marcin Pieron

Opracowat |mgr inz. Aneta Slifierska-Ryd2

Sprawdzit | mgrinz. DOROTA SZYWALA| SWK/0047/POOS/05

Stadium Skala

PROJEKT WYKONAWCZY | ======

Branza Data

INSTALACJE SANITARNE 092021

Obiekt BUD. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

Przedmiot rysunku

SCHEMAT MONTAZU WODOMIERZA.

Nr rys. Stadium/Branza/Nr rysunku/Rewizja
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