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I          Część opisowa 
 

1. Opis techniczny  

           do projektu wykonawczego przebudowy wodociągu w ul. Siennieńskiej  

           w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
1.1. Przedmiot i zakres opracowania  

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wodociągu ulicznego, wraz z 

przełączeniami odgałęzień wodociągu do bocznych ulic i przyłączy wody do posesji 

położonych wzdłuż przedmiotowego wodociągu.  
1.2. Lokalizacja inwestycji 

Przebudową wodociągu objety będzie odcinek od ul. Orlej do posesji 8.1-12,  
oraz w rejonie projektowanej zatoki autobusowej przy posesji 7.1.-22/3.4.5. Trasa 

wodociągu przebiegać będzie pod projektowanym chodnikiem.  
1.3. Podstawa opracowania. 

- Projekt zagospodarowania terenu  

- Projekt budowlany przebudowy wodociągu 
1.4. Opinia geotechniczna. 

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez „WIERT-GEO”                          

w Ćmielowie przyjęto na trasie przebudowy wodociągu warunki gruntowe proste                

oraz II kategorię geotechniczną obiektu. Wykonane odwierty do głębokości 2,0m                 

nie wykazały występowania wody gruntowej. 
1.5.Rozwiązania budowlano – konstrukcyjne 
1.5.1. Wodociąg uliczny 

Wodociąg wykonany będzie z rur żeliwnych, wodociągowych, kielichowych łączonych 

na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. 

- Średnice rur DN200 i 150. 
- Długość trasy L=1007,0mb. 

- Uzbrojenie wodociągu: 3 zasuwy przedziałowe i 7 hydrantów p.poż. podziemnych 

1.5.2. Odgałęzienia wodociągu do bocznych ulic.  

Przełączenie nowego wodociągu wykonane będzie podobnie jak istniejące wodociągi w 

tych ulicach z rur PVC łączonych na wcisk za pomocą uszczelki gumowej. 

Średnica rur dn 100 i 160. 
1.5.3. Przyłącza wody. 

Połączenia nowych odcinków przyłączy z istniejącymi wykonane będą za pomocą rur 

PE-63 i kształtek zaciskowych. Włączenie do nowego wodociągu nastąpi za pomocą 

nawiertek NWZ 200/50. 
1.6.Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.  

W miejscach skrzyżowań przebudowywanego wodociągu z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym nie występują kolizje. Zachowane będą normatywne odległości pionowe. 
 

 

 

Uwaga: 

W celu uniknięcia nieprzewidzianych sytuacji (np. brak oznaczenia na mapie 

istniejącego uzbrojenia) przed przystąpieniem do robot ziemnych należy dokonać 

odkrywek w miejscach skrzyżowań w celu ustalenia faktycznego zagłębienia istniejącego 

uzbrojenia. 
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1.7.Technologia wykonania. 
1.7.1.Przygotowanie robót. 

W celu prawidłowego wykonania robót dotyczących przebudowy wodociągu 

wykonawca winien: 

- przed rozpoczęciem robót zapoznać się z dokumentacją techniczną, a w szczególności 

z treścią uzgodnień i uwzględnić w trakcie wykonywania robót 

- zlecić uprawnionemu geodecie obsługę geodezyjna przed i w trakcie wykonywania 

robót 

- opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 rok (Dz.U. Nr 120 poz. 1126). 
1.7.2. Roboty ziemne. 

Przewiduje się układanie rur w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych. 

Przyjęto, że 80% wykopów będzie wykonana mechanicznie, a 20% ręcznie. 

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną przyjęto grunt III kategorii. Zakłada się 

deskowanie wykopów, pełne za pomocą wyprasek. Dopuszcza się inny rodzaj 

deskowania w tym tzw. szalowanie przesuwne. Przewidziano całkowitą wymianę 

gruntu. Obsypkę i zasypkę w strefie rury tj. do 20cm na wierzch rury należy wykonać 

ręcznie piaskiem z ręcznym zagęszczeniem. Pozostałą część zasypki (do poziomu 

terenu) należy wykonać gruntem sypkim (piasek) zagęszczając go warstwami 

mechanicznie do wskaźnika zagęszczenia 95% Pr.  
1.7.3. Odwodnienie wykopów. 

Nie przewiduje się odwodnienia wykopów ze względu na brak wody gruntowej w 

strefie układanego wodociągu. 
1.7.4. Roboty montażowe. 

Roboty montażowe, w tym połączenia rur wykonywać zgodnie z wytycznymi 

producenta. 
Rurociąg należy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 15 cm.  
Na wysokości 20 cm od wierzchu rur należy ułożyć wzdłuż rurociągu taśmą 

ostrzegawczą – sygnalizacyjną z końcami wyprowadzonymi do skrzynki zasuwy. 

Taśma winna posiadać wkładkę stalową TOL-W/6 i TO-W/20. Na trasie wodociągu 

zamontowane będą zasuwy przedziałowe, oraz hydranty p.poż.  podziemne. W celu 

zabezpieczenia przed przesunięciem rurociągu, na każdym załamaniu trasy, należy 

wykonać bloki oporowe z betonu. Natomiast zasuwy odcinające i hydranty p.poż. 

należy ustawiać na betonowych blokach podporowych. Po wykonaniu wszystkich robot 

związanych z przebudową wodociągu należy oznakować armaturę (zasuwy, hydranty) 

za pomocą tabliczek z domiarami wg PN-86/B-09700, umocowanych na obiektach 

trwałych, lub na słupkach betonowych o przekroju 0,1x0,1m i wysokości około 1,0m.  

Połączenia nowego wodociągu z istniejącym wykonać należy za pomocą łączników 

rurowych typ RR. Dopuszcza się inne rozwiązanie połączenia. 
1.7.5. Materiały. 
1.7.5.1. Rury. 

Wodociąg główny należy wykonać z rur wodociągowych z żeliwa sferoidalnego PN10, 

o średnicy DN200 i 150 z uszczelkami wg PN-EN 545:2010. Połączenia rur kielichowe, 

nieblokowane z uszczelkami o profilu standardowym (STD). Natomiast odgałęzienia 

wodociągu do bocznych ulic należy wykonać z rur wodociągowych PVC dn 110 i 160 

PN10, kielichowych z wtopioną uszczelką, łączonych na wcisk. 
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1.7.5.2. Zasuwy  

Zasuwy przedziałowe DN200, oraz odgałęzieniowe DN100 i 150, 80 (przy hydrantach) 

należy zamontować o zabudowie długiej, na ciśnienie nominalne PN16 z miękko 

uszczelniającym klinem, wykonane z żeliwa sferoidalnego (korpus, pokrywa). Zasuwy 

winny być przeznaczone do stosowania w rurociągach wody pitnej. Korpus zasuwy z 

pokrywą skręcony za pomocą śrub ze stali nierdzewnej wpuszczonych w korpus i 

zalewanych masą na gorąco. Klin nawulkanizowany na całej powierzchni, z przelotem 

prostym, bez gniazd z trzpieniem ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, oraz 

kołnierzami owierconymi zgodnie z PN-EN 1092-2:1999. Zasuwy winny być 

wyposażone w obudowy teleskopowe o długości min. 1,3÷1,8m. 
1.7.5.3. Hydranty p.poż.  

Przewidziano hydranty podziemne DN80 z podwójnym zamknięciem typ AVK na 

kolanach stopowych N-80 wg PN-EN 14339:2009, oparte na betonowym bloku 

podporowym. Hydrant winien posiadać trzpień ze stali nierdzewnej, grzybek 

nawulkanizowany gumą lub tworzywem zapewniającym szczelność, oraz drugie 

zamknięcie szczelne w postaci kuli z tworzywa sztucznego. Korpus, kolumna, komora 

zaworowa winny być wykonane z żeliwa sferoidalnego. 

1.7.5.4. Przyłącza wody. 

Przełączenie istniejących przyłączy wody DN50 zostanie wykonane za pomocą odcinka 

rury PE-63 o długości L=2,0m oraz kształtek zaciskowych. Należy zastosować rury w 

zwojach typoszereg SDR17 PN10 dn63x3,8. Włączenie do nowego wodociągu należy 

wykonać przez zamontowanie nawiertki wodociągowej typ NWZ 200/50. 
1.8. Próba szczelności wodociągu. 

Próbę szczelności  wodociągu wykonać zgodnie z normą PN-81/B-10725 przy użyciu 

wody o ciśnieniu p=8,0atn. 

Próbę przeprowadzić w obecności przedstawiciela dostawcy wody. 
1.9. Płukanie i dezynfekcja.  

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy rurociąg poddać 

płukaniu wodą wodociągową. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być 

poddana badaniem fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jeżeli wyniki badań wskażą 

na konieczność dezynfekcji rurociągu, proces ten należy przeprowadzić przy użyciu 

wodnego roztworu wapna chlorowanego w czasie 24 godzin. Po tym czasie kontaktu 

pozostałość chloru w wodzie winna wynosić około 10mg Cl2/litr. Po zakończeniu 

dezynfekcji i spuszczeniu wody z rurociągu należy ponownie go wypłukać. 

Dezynfekcję należy uznać za zakończoną, jeśli próbki wody pobrane przez SANEPID 

potwierdzą przydatność jej do spożycia.  
1.10. Odbiór robót – częściowy. 

Odbiorowi częściowemu podlegają tzw. roboty zanikające: 
- ułożenie rur wraz z podłożem 

- obsypka i zasypka w strefie rurociągu (do wys. 20cm nad rurę) 

- ułożenie taśmy ostrzegawczo – sygnalizacyjnej  

- próba uszczelności rurociągu 
1.11. Uwagi realizacyjne. 

Podczas wykonywania robót w terenie dostępnym dla osób postronnych, oraz przy 

dojazdach do posesji prywatnych należy ustawić wokół wykopów poręcze i napisy 

ostrzegawcze, a po zmierzchu sygnalizator ostrzegawczy świecący światłem 

czerwonym. Wysokość poręczy powinna wynosić 1,1m. Poręcze należy ustawić w 

odległości 1,0m od wykopu. Ponadto należy umożliwić komunikację między stronami 
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wykopu w postaci odpowiedniej ilości mostków oporęczowanych, zwłaszcza przy 

dojściach do prywatnych posesji.  
Wszystkie prace związane z uzbrojeniem terenu (napowietrznym i podziemnym) należy 

prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi zawartymi w protokole z narady 

koordynacyjnej ZUDP. Po skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym roboty należy 

wykonywać ręcznie po uprzednim zawiadomieniu gestorów kolidującego uzbrojenia. 

Należy wykonać zabezpieczenia istniejących kabli i rurociągów na trasie 

wykonywanych wykopów.  
1.11. Tyczenie trasy wodociągu. 

Wytyczenie trasy wodociągu należy powierzyć uprawnionemu geodecie na podstawie 

planu zagospodarowania terenu, oraz planu sytuacyjnego.  
1.12. Inwentaryzacja geodezyjna, powykonawcza. 

Po wykonaniu wodociągu, a przed zasypaniem wykopów należy wykonać 

inwentaryzację powykonawczą przez uprawnionego geodetę. 
1.14.Uwagi końcowe. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z: 

- niniejszym projektem wykonawczym,  

- obowiązującymi przepisami BHP, 

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych,  

- instrukcją producenta rur. 
1.15. Wykaz materiałów. 

Specyfikację materiałów podano na rys. Nr 5 „Rozwinięcie węzłów”. 
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Wykaz materiałów:

1. Rury żel.-wod., kielichowe, sferoidalne STD DN 200 mb 937,0

1a. Rury żel.-wod., kielichowe, sferoidalne STD DN 150 mb 62,5

1b. Rury żel.-wod., bez kielicha, sferoidalne STD DN 100 mb 0,5

2. Łuk żel.-wod. kielichowy STD MMK 11 1/4° DN 200 szt. 4

2a. Łuk żel.-wod. kielichowy STD MMK 11 1/4° DN 150 szt. 4

3. Łuk żel.-wod. kielichowy STD MMK 22 1/2° DN 200 szt. 4

4. Łuk żel.-wod. kielichowy STD MMK 45° DN 200 szt. 4

5. Trójnik żel.-wod. dwukielichowo-kołnierzowy STD MMA typ DN200x80x200 szt. 7

6. Trójnik żel.-wod. dwukielichowo-kołnierzowy STD MMA typ DN200x100x200 szt. 2

7. Trójnik żel.-wod. dwukielichowo-kołnierzowy STD MMA typ DN200x150x200 szt. 1

7a. Trójnik żel.-wod. dwukielichowo-kołnierzowy STD MMA typ DN150x100x150 szt. 1

8. Zasuwa żel.-wod. kołnierzowa DN200 szt. 3

9. Zasuwa żel.-wod. kołnierzowa DN150 szt. 1

10. Zasuwa żel.-wod. kołnierzowa DN100 szt. 3

11. Zasuwa żel.-wod. kołnierzowa DN80 szt. 7

12. Obudowa teleskopowa do zasuwy DN 200 szt. 3

13. Obudowa teleskopowa do zasuwy DN 150 szt. 1

14. Obudowa teleskopowa do zasuwy DN 100 szt. 3

15. Obudowa teleskopowa do zasuwy DN 80 szt. 7

16. Obudowa teleskopowa do zasuwy DN 50 szt. 16

17. Skrzynka uliczna do zasuwy szt. 30

18. Hydrant p.poż. podziemny DN80 szt. 7

19. Skrzynka hydrantowa szt. 7

20. Łuk żel.-wod. kołnierzowy STD ze stopką N90° DN80 szt. 7

21. Króciec zel.-wod. jednokołnierzowy STD FG DN200 L=400 szt. 3

22. Kształtka żel.-wod. kielichowo-kołnierzowa (kieliszek) STD E DN200 szt. 3

22a. Zwężka redukcyjna żel.-wod. dwukielichowa STD MMR DN150/100 szt.1

23. Łącznik rurowy żel.-wod. RR DN200 szt. 2

23a. Łącznik rurowy żel.-wod. RR DN150 szt. 1

23b. Łącznik rurowy żel.-wod. RR DN100 szt. 1

24. Króciec jednokołnierzowy FW DN150 szt. 1

25. Króciec jednokołnierzowy FW DN100 szt. 3

26. Nasuwka wod. PVC-160 szt. 1

27. Nasuwka wod. PVC-110 szt. 3

28. Rura wodoc. kielichowa z uszczelką EURO PVC-110 PN10 mb 3,0

29. Łuk wodociągowy PVC-110x90° PN10 szt. 4

30. Łuk wodociągowy PVC-110x45° PN10 szt. 2

31. Redukcja wod. typ R PVC-110/90 PN10 szt. 2

32. Nawiertka wodoc. NWZ 200/50 Nr kat. 1235 szt. 15

32a. Nawiertka wodoc. NWZ 100/50 Nr kat. 1235 szt. 1

33. Rury polietylenowe PE-100 do wody pitnej w zwoju PN10 SDR17 mb 35,0

34. Kolano zaciskowe do rur polietylenowych ∠90°  z gwintem zewnętrznym 63x2" szt. 1

35. Kolano zaciskowe do rur polietylenowych ∠90°  z gwintem wewnętrznym 63x2" szt. 15

36. Złączka zaciskowa do rur polietylenowych z gwintem zewnętrznym 63x2" szt. 15

37. Złączka zaciskowa do rur polietylenowych z gwintem wewnętrznym 63x2" szt. 15

38. Kolano zaciskowe do rur polietylenowych ∠90° dn 63 szt. 2

B.O. Blok oporowy

B.P. Blok podporowy
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