Zalacznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
»Wykonanie instalacji montazu klimatyzacji w budynku Poradni Psychologiczno —
Pedagogicznej w Radzyminie w ramach zadania pn.: :”Adaptacja budynku

administracyjnego na potrzeby PPP w Radzyminie”

1. Inwestor :

Powiat Wotominski, ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin
2. Adres inwestycji :

ul. Mjr Stefana Waltera 2F
05-250 Radzymin
woj. mazowieckie

Termin realizacji zaméwienia : 14 dni od dnia podpisania umowy

3. Miejsce prowadzenia robot:




4. Opis robot :

Przedmiotem niniejszego postgpowania jest wykonanie instalacji montazu
klimatyzacji w budynku Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej w Radzyminie przy
ul. Mjr Stefana Waltera 2F.

W ramach przedmiotowej dziatki zlokalizowanej w miejscowosci Radzymin
05-250, gm. Radzymin, Powiat Wotominski, woj. mazowieckie, na dziatce ew. numer 54
z obrgbu 05-04, stanowigcej wiasnos¢ Powiatu Wolominskiego z siedzibg przy
ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin przewiduje si¢ wykonanie instalacji montazu
klimatyzacji wraz z niezbedna infrastrukturg w budynku Poradni Psychologiczno —
Pedagogicznej w Radzyminie.

Instalacja klimatyzacji powinna zosta¢ poprowadzona w sposob bezkolizyjny
w stosunku do istniejacej juz infrastruktury znajdujacej si¢ w budynku Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej. Odprowadzenie instalacji skroplin dla jednostki
wewnetrznej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie realizacji prac.

Wymaga si¢ dostarczenia jednostek nowych, niebedacych sprzgtem powystawowym,
pelnowarto$ciowych, spelniajacych wymogi techniczne 1 iloSciowe. Zamawiajacy
wymaga dostawy jednostek bez wad, a takze bez $ladow uzywania i1 uszkodzen
mechanicznych.

Wykonawca przyjmuje 1 oddaje pomieszczenia w stanie nienaruszonym.
Z wprowadzenia na teren prac zostanie podpisany protokot wprowadzenia oraz po
pozytywnym odbiorze protokét odbioru koncowego.

Do obowiazkow wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) Wykonanie prac zgodnie z opisem przedmiotu zamdowienia:

Jednostka wewnetrzna klimatyzatora 2,2 kW szt. 6

Jednostka wewnetrzna klimatyzatora 2,5 kW szt. 4

Jednostka zewnetrzna klimatyzatora o mocy szt. 2
chtodniczej 12,1 kW

Montaz jednostek wewnetrznych kpl. 10

Montaz jednostek zewnetrznych kpl. Max. 2
Podfaczenie zasilania elektrycznego kpl. 1
Préba szczelnosci kpl. 1

2) Zakres prac montazowych i instalacyjnych

Wykonawca w ramach ryczattowej ceny ofertowej zobowigzany jest do wykonania petlnego
zakresu prac niezbednych do prawidlowego uruchomienia systemu, w tym:

A. Instalacja freonowa: Rozprowadzenie kompletnej instalacji chtodniczej (rury
miedziane w izolacji termicznej) laczacej jednostki wewngtrzne z agregatami
zewngtrznymi.

B. Odprowadzenie skroplin: Wykonanie grawitacyjnego Ilub wymuszonego
(pompki skroplin, jesli wymagane) odprowadzenia kondensatu z jednostek
wewnetrznych na zewnatrz budynku.

C. Zasilanie i sterowanie elektryczne: Doprowadzenie i wykonanie kompletnego
zasilania elektrycznego dedykowanego dla systemu klimatyzacji z rozdzielnicy
elektrycznej budynku do wurzadzen. Dobdr odpowiednich zabezpieczen




D.

nadpradowych w rozdzielnicy, okablowania zasilajacego oraz przewodow
sterujacych pomiedzy jednostkami zewngtrznymi 1 wewnetrznymi lezy w caloSci
po stronie Wykonawcy.
Montaz urzadzen:
1) Montaz 10 sztuk jednostek wewnetrznych §ciennych w wyznaczonych
pomieszczeniach wraz z konstrukcjami wsporczymi.
2) Montaz 2 sztuk agregatow zewnetrznych na konstrukcji wsporczej
(Sciennej lub naziemnej) w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.

3) Pomiary, regulacja i uruchomienie systemu

Przed zgloszeniem instalacji do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia procedury rozruchu, w ramach ktorej wykona:

a)
b)

c)

d)

Probe szczelno$ci: Cisnieniowg probe szczelnosci ukladu chiodniczego przy
uzyciu suchego azotu (potwierdzong protokotem).

Prace prézniowe: Wykonanie prézni w uktadzie chtodniczym za pomocg pompy
prézniowej w celu usunigcia wilgoci.

Pomiary elektryczne:  Wykonanie  pomiar6w  skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystancji izolacji kabli zasilajacych systemu
klimatyzacji (potwierdzone protokotem podpisanym przez osob¢ z uprawnieniami
SEP).

Regulacje i testy parametrow: Uruchomienie testowe systemu we wszystkich
trybach pracy (chtodzenie, grzanie), sprawdzenie poprawnosci dzialania
automatyki, pomiar temperatur powietrza nawiewanego 1 wywiewanego z
jednostek wewnetrznych oraz weryfikacje droznosci ukladu odprowadzania
skroplin.

4) Dokumentacja powykonawcza

Warunkiem przystapienia do odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce
kompletnej dokumentacji powykonawcze; w jezyku polskim (w 2 egzemplarzach
papierowych oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD), ktéra musi zawierac:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

2)

Instrukcje obstugi i eksploatacji wszystkich zamontowanych urzadzen.

Karty gwarancyjne urzadzen wraz z wykazem autoryzowanych punktéw
serwisowych.

Certyfikaty, deklaracje zgodnosci CE lub aprobaty techniczne dla zainstalowanych
urzadzen 1 uzytych materiatow.

Protokot z proby szczelnosci instalacji chtodnicze;.

Protokot z pomiardéw elektrycznych (rezystancji izolacji i1 skuteczno$ci zerowania)
podpisany przez uprawnionego elektryka.

Szkic/schemat powykonawczy przedstawiajacy rzeczywista tras¢ prowadzenia
instalacji freonowej, elektrycznej oraz odprowadzenia skroplin.

Potwierdzenie dokonania wpisu urzadzen do Centralnego Rejestru Operatorow
(CRO) — jesli dotyczy ze wzgledu na ilos¢ czynnika chlodniczego.



5) Warunki gwarancji i serwisu

a) Wykonawca udzieli na dostarczone urzadzenia oraz wykonane prace montazowo-
instalacyjne gwarancji jakosci na okres 60 miesiecy (5 lat), liczac od dnia
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

b) W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia serwisu
gwarancyjnego zgodnie z wymogami producenta urzadzen (w tym wykonywania
regularnych przegladow konserwacyjnych, o ile s3 wymagane do utrzymania
gwarancji).

¢) Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia dzialan serwisowych (czas reakcji
serwisu) w ciggu maksymalnie 24 godzin od momentu pisemnego lub
elektronicznego (e-mail) zgloszenia awarii przez Zamawiajgcego. Przez czas
reakcji rozumie si¢ przystgpienie do diagnozy i usuwania usterki w miejscu
instalacji urzadzen.

d) Maksymalny czas na catkowite usunigcie awarii wynosi 48 godzin od momentu
podjecia dziatan serwisowych, chyba ze specyfika usterki wymaga sprowadzenia
niestandardowych czgéci zamiennych — w takim przypadku termin ten moze ulec
wydluzeniu po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym.

6) Uzgodnienie z Zamawiajagcym 1 przedstawienia mu do akceptacji jednostek
wewnetrznych oraz zewnetrznych..

Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w ofercie wszystkich elementéw,
prac i materialdw niezbednych do prawidlowego i kompletnego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami
1 przepisami prawa.

Brak wymienienia jakiegokolwiek sktadnika lub etapu robdt nie zwalnia Wykonawcy
z obowiazku jego realizacji, jezeli jest on niezbedny do kompletnego i sprawnego
wykonania instalacji klimatyzacji.

5. ZaKkres zamowienia:

Instalacja klimatyzacji powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ utrzymania wiasciwej

temperatury w pomieszczeniu, poprzez schtodzenia lub ogrzanie powietrza. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ proponowane przez niego rozwigzania uwzgledniajac
zalozenia Zamawiajacego dla systemu klimatyzacji, zasilania 1 sterowania (z doborem
urzadzen, systemow, technologii i materiatdw). Wykonawca w ztozonej ofercie musi
uwzgledni¢ wszystkie koszty wynikajace z wykonania przedmiotu zamowienia, w tym
robdt budowlanych zwigzanych z posadowieniem jednostki zewnegtrznej, prowadzenia
przewodow (przekucia, przewierty, obudowanie, roboty wykonczeniowe itp.), a takze
badan, pomiarow i sprawdzen instalacji klimatyzacyjnej 1 instalacji elektrycznej oraz
przeszkoleniem pracownikow Zamawiajgcego w zakresie obstugi urzadzen.
Do dwunastu pomieszczen stanowigcych zakres przedmiotu zamowienia przyjgto
po 1 jednostce wewnetrznej, zapewniajacej odpowiednig temperature poprzez regulacje
ilosci czynnika chtodniczego. Regulacja temperatury winna odbywaé si¢ poprzez
sterowniki montowane bezposrednio w pomieszczeniu.



Ponadto w kazdym pomieszczeniu nalezy zamontowa¢ 1 bezprzewodowy pilot oraz
dodatkowy czujnik temperatury umozliwiajagcy bezproblemowa regulacje temperatury
W pomieszczeniu.

Jednostke zewnegtrzng nalezy zamontowa¢ na budynku Poradni w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Montaz jednostki zewnetrznej winien by¢ wykonany
w sposob niepowodujacy uszkodzen 1 odksztatcen. Wszystkie systemy nalezy
zamontowac¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

Przy wykonywaniu robot budowlanych, szczegdlnie w  pomieszczeniach
wewnetrznych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢é wyposazenie pomieszczen przed
kurzem, pytem i innymi zanieczyszczeniami.

Rury instalacji freonowej, odprowadzania skroplin oraz instalacji elektrycznej
(zasilajacej 1 sterujacej) nalezy prowadzi¢ estetycznie 1 zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego. Przejscia rur i instalacji przez przegrody winny by¢ wykonane w sposob
umozliwiajacy pdzniejszg niedestrukcyjng wymiang elementéw. Przejscia te powinny
zapewniac elastyczno$¢ 1 izolacyjno$¢ termiczng (odpowiednie otulenie przewodow,
kanatow 1 rur). Przej$cie przez $ciang zewngtrzng nalezy wykona¢ przewiertem w sposob
umozliwiajacy wyjscie na zewnatrz.

Zamawiajacy informuje, iz montaz klimatyzacji powinien si¢ odbywaé w godzinach
uzgodnionych z Zamawiajacym i Dyrektorem placowki, tak aby nie zakldcac zajec. Prace
zwigzane z uzyciem narzedzi powodujacych hatas musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu
z Uzytkownikiem. Wykonywanie wszelkich czynno$ci montazowych typu wiercenia,
cigcia, przekucia, etc. nalezy prowadzi¢ z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie
uszkodzi¢ i nie zapyli¢ elementdow budowlanych oraz wyposazenia pomieszczen. Stan
techniczny 1 estetyczny po zakonczeniu umowy nie moze by¢ inny lub gorszy niz przed
jej realizacja.

Wykonawca w ramach okreslonego w umowie wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu zamodwienia zobowigzany jest do wykonania i przekazania dokumentacji
powykonawczej w 2 egz. papierowych 1 w 1 egz. na no$niku elektronicznym/ptycie CD.

Kryteria oceny ofert:
- Cena za wykonanie zadania - 100%

6. Informacje na temat przygotowania oferty

Oferta powinna by¢ przygotowana na formularzu stanowigcym Zalacznik nr 2 do niniejszego
zapytania. Oferty wypelione na formularzu niezgodnym z zatgcznikiem nr 2 zostang odrzucone.

Prosimy o uzupelnienie do oferty zalacznika nr 3 — kosztorys ofertowy.

7. Termin i sposob skladania oferty:

Oferty nalezy sktada¢ w terminie do dnia 16.07.2026 r., godz. 10:00, elektronicznie na adres e-mail:
kancelaria@powiat-wolominski.pl lub osobiscie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wotominie

przy ul. Pradzynskiego 3

z tytulem wiadomosci: ,,Wykonanie instalacji montazu klimatyzacji w budynku Poradni
Psychologiczno — Pedagogicznej w Radzyminie przy ul. Mjr Stefana Waltera 2F”


mailto:kancelaria@powiat-wolominski.pl

8. Kontakt z zamawiajacym:

Osoba upowazniong do kontaktu jest:
Marta Gzowska

Wydziat Inwestycji i Remontoéw
e-mail: m.gzowska@powiat-wolominski.pl
tel.: 22 346 12 55

Klauzula Rodo :

Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre§¢ niniejszej] umowy,
a w szczegolnosci dane go identyfikujace, przedmiot umowy 1 wysokos$¢
wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy
z dnia 6 wrzes$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1429), ktora podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

Wykonanie niniejszej umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/W (Dz. Urz. U. E. z dnia 4.05.2016 r., L 119) oraz ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) dla
ktérych Administratorem jest Starosta Wotominski, a co za tym idzie nie wigze si¢ z
dostepem do zasobow informatycznych Starostwa Powiatowego w Wotominie,
z zastrzezeniem zawartym w zdaniu drugim. Starostwo Powiatowe w Wotominie
o$wiadcza, iz realizuje obowigzki Administratora danych osobowych, okre§lone
w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w ktorej
jest on osobg fizyczng (w tym osobg fizyczng prowadzaca dzialalno$¢ gospodarcza),
a takze danych osobowych osob, ktore Wykonawca wskazal ze swojej strony do
realizacji niniejszej umowy.
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