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Szafka kablowa wolnostojaca zewnetrzna (klasa Srodowiskowa 2 - [P54) w ktdrej przewidziano
Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu - urzadzenie sterowane recznie; posiadajgce certyfikat jako
kompletny zestaw (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 183). Prad znamionowy
zestawu In - 100A. od szafki PWP do rozdzielni RG ulozyé przewdd zasilajacy YKY 5x25 mm?,
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