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POŁĄCZYĆ Z WYMIENIONYMI PRZEWODAMI W KOTŁOWNI

NACZYNIE PRZEPONOWE - DO WYMIANY
r
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Schemat kotłowni
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UWAGA:
Należy przewidzieć wymianę istniejącej armatury oraz przewodów w 

istniejącej kotłowni. 

Zawory bezpieczeństwa na wyposażeniu każdego kotła.

Kotły wyposażone w czujnik zasilania kaskady, wentylator wyposażony w 

klapowy zawór zwrotny do pracy z systemami zbiorczego odprowadzania 

spalin pod ciśnieniem (LAS) .
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