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Odpowiedzi na zapytania  

dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych 

urzędu Gminy.” 

 

 

Treść zapytania nr 1: 

Wskazanie miejsca przyłączenia elektrycznego dla każdej jednostki klimatyzacyjnej. 

Treść odpowiedzi ad. 1: 

Każda pojedyncza jednostka klimatyzacyjna zasilana będzie z istniejącej wewnętrznej  

instalacji elektrycznej (gniazda w odległości do 5m od miejsca montażu jednostki). 

 

Treść zapytania nr 2: 

Podanie niezbędnych informacji i parametrów technicznych dotyczących wykonania 

przyłączenia, w szczególności dostępnej mocy, wymaganych wartości zabezpieczeń, 

przekrojów przewodów oraz rodzaju i liczby przewodów niezbędnych do prawidłowego 

podłączenia urządzeń. 

Treść odpowiedzi ad. 2: 

Istniejąca instalacja elektryczna posiada parametry zapewniające zasilanie planowane 

klimatyzacji ponieważ wyposażona jest w niezbędne zabezpieczenia. 

 

W związku z powyższym termin składania ofert nie ulega zmianie. 
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