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Sprawozdanie z badan Nr 1314/2025

Nazwa klienta*: Gmina Bodzechéw, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Sw.

Nr zamdwienia:
Zamowienie z dnia 11.08.2025 r.

Opis materiatu do badania/rodzaj probek*:

Woda do spozycia przez ludzi

Uwagi: Prébke pobrat Paulina Pigtkowska EKO-Projekt W.Z. Zywczyk Spoétka jawna. Probke dostarczono do Laboratorium EKO-Projekt
w dniu 11.08.2025 r. o godz. 09:55. Stan prébki po dostarczeniu do laboratorium zgodny z wymaganiami. W dniu 13.08.2025 r. probke
przekazano Laboratorium ALS Poland Sp. z 0.0. w celu przeprowadzenia dalszych badan fizyko-chemicznych wg LAB/WZ/181/2025.
Dotgczono Certyfikat Analizy do zlecenia Nr PO2507266 z dnia 22.08.2025 r.

Rodzaj badania:
Badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne

Data wykonania badania:
11.08.2025 r. — 22.08.2025 r.

Al e\glrgirllicyjny Data pobrania probki Miejsce pobrania probki Metoda pobierania
. . wodociag Magonie PN-ISO 5667-5:2017-10 | do badan fizyko- A
raport pobierania SUW Magonie . chemicznych D
Nr 1330 z dnia 11.08.2025 r. PN-EN ISO 19458:2007 .
godz. 09:35 za zestawem pompowym Zwyl. pkt. 44.3, 4442, 445, do_ bad?n . A
s woda kierowana na sieé 446 mikrobiologicznych D
Wyniki badania
L Badany wskaznik Jednostka probka Dopuszczalne Norma lub procedura
p- Y stezenia nr 1330 wartosci wskaznikow' badawcza
) PB 031 wydanie 2 z dnia
4 | Pomiar terenowy ma/l <0,10 03 01.04.2022 A
Stezenie chloru wolnego 9 (0,10 £ 0,02) *** ) 2 zastosowaniem D
odczynnikéw DPD
pomiar terenowy 05 PB 031 wydanie 2 z dnia
. . < , 01.04.2022 N
2 Stelzef)'e chloramin mg/l (o 100;2(?3) e w punkcie czerpalnym z zastosowaniem D
z obliczen ’ ’ u konsumenta odczynnikéw DPD
akceptowalna przez konsumentow
2  bez nieprawi jan: PN-EN ISO 7027- A
3| Metnose NTU 0,95 s | 12016.09 b
Barwa <2 0 akgeptowglna przez konsum‘entéw PN-EN ISO A
4 ) . m Pt/l y i be_z nlsprawmiovyych Zmian; 7887:2012+Ap1 201
PH.6.temperatura pomiary 218 °C 9 @oz07) | pmmmvereuieme | 06 Metoda O P
Smak® <1 ' A
5 g?;g;m’;z galjr;ix:'sztg:?v?gor niewymuszony TFN akceptowalny przez akcii‘lfvngra%%x:; iﬂ%”é"w PN-EN 1622:2006 D
data badania: 13.08.2025 r., 07:40 zespét oceniajacy
Zapach® <1 ' A
6 g;t;gfa$j:;z%?;¥?g:7m@gor niewymuszony TON akcepfowaln)_( ;_)rzez ak?i‘lfﬁgéﬁ?éﬁffﬁiﬂi”r?W PN-EN 1622:2006 D
data badania: 13.08.2025 r., 07:15 zespét oceniajacy
pH _ _ PN-EN ISO A
7 temperatura pomiaru 21,8 °C 7’6 6’5 9'5 10523:2012 D
Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa w 25
8 |°C uS/cm 471 2500 PN-EN 27888:1999 |
temperatura pomiaru 21,6 °C - korekta za pomocg
urzgdzenia do kompensacji wptywu temperatury
<0,05 -94/C- A
9 | Jon amonowy mg/l (0,052 0,02) 0,50 PN-94/C-04576.04 b
- . PB 032 wydanie 1 A
10 | Stezenie azotanéw mg/l 10,2 50 zdnia20.04.2017r. | D
- . <0,033 : A
11 - :
Stezenie azotyndw mg/l (0,033 £ 0,005) ** 0,50 PN-EN 26777:1999 | _
| Zatacznik Nr 1 do INS 007 wydanie 2 z dnia 01.02.2019 . Strona 1z 2 |
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NG ev;;céirllic:yjny Data pobrania probki Miejsce pobrania probkif Metoda pobierania
. . wodociag Magonie PN-ISO 5667-5:2017-10 | do badan fizyko- A
raport pobierania SUW Magonie . chemicznych D
Nr 1330 z dnia 11.08.2025 r. PN-EN ISO 19458:2007 "
gOdZ 09:35 za zestawem pompowym zwyt pkt. 44.3, 44.4.2,445, dO bad_an ) A
i woda kierowana na sieé 446 mikrobiologicznych D
Wyniki badania
L RecEry weledil Jednostka probka Dopuszczalne Norma lub procedura
p- Y stezenia nr 1330 wartosci wskaznikow' badawcza
12 | Stezenie chlorkow mg/l 11,3 250 PN-ISO 9207:1994 | A
s . PB 034 wydanie 1 A
13 | Stezenie siarczanéw mg/l 12,0 250 zdnia 20.04.2017r. | D
14 | Twardo$¢ ogodina mg/l CaCOs3 243 60 — 500 PN-ISO 6059:1999 'S
i <0,50 PN-EN ISO A
15 | Indeks nadmanganianowy mg/l (0502 0,07) 50 8467-2001 D
. , . jtk/100 ml 0 PN-EN ISO 9308- A
16 Liczba bakterii grupy coli (jednostki tworzgce 0 dopuszcza sie pojedyncze bakterie 1:2014-12+A1:2017- D
kolonie) <10 jtk (NPL) 04
o itk/100 ml PN-EN ISO 9308-
17 | Liczba Escherichia coli (j(Jednostki tworzace 0 0 1:2014-12+A1:2017- 'S
kolonie) 04
. . jtk/100 ml PN-EN ISO 7899- A
18 | Liczba enterokokéw (jednokstki tworzace 0 0 2:2004 D
olonie)
Ogédlna liczba mikroorganizmow jtk/1 ml 1 bez i " 0 | PNEN 1SO
19 | w temperaturze 22 °C . . €Z nieprawidiowyc - A
temperatura inkubacji (22 + 2) °C przez (68 + 4) h, (Jednolf(;:(olr:‘ilg))rzace [0; 8] ** zmian? 6222:2004 D
posiew wgtebny na agarze z ekstraktem drozdzowym

A — metoda akredytowana
N — metoda nieakredytowana objeta Systemem Zarzgdzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
D — Zatwierdzenie Systemu Jako$ci Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Sw., decyzja Nr NHS.9020.4.1.106.2024 z dnia 14.02.2025 r.
" — wedtug rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Poz. 2294)
2 zaleca sig, aby og6lna liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej, 200 jtk/1 mi
w kranie konsumenta
3— czas przechowywania przed badaniem <72 h; woda odniesienia — woda wodociggowa; zespot oceniajgcy — 3 osoby
*** — podane warto$ci niepewnosci stanowig niepewno$c rozszerzong przy poziomie ufnosci 95 % i wspotczynniku rozszerzenia k = 2
i uwzgledniajg niepewnosc zwigzang z pobieraniem probki
**— dla badan mikrobiologicznych podane warto$ci niepewno$ci rozszerzonej przy poziomie ufno$ci 95 % i wspéfczynniku rozszerzenia k = 2 oparte sg na
niepewnosci standardowej ztozonej w podejéciu catosciowym oszacowanej zgodnie z PN-EN ISO 29201:2022-02 wyrazonej jako przedziat ufnosci i nie
uwzgledniajg niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probki
< — rezultat badania ponizej dolnego zakresu pomiarowego akredytowanej metody
# — wedtug informacji od klienta
Uwagi:
- wyniki badarn zamieszczone w sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanych prébek (pobranych lub odebranych - jak w zaméwieniu)
- bez pisemnej zgody Laboratorium nie wolno powiela¢ sprawozdania z badari inaczej jak tylko w catosci
- wszystkie dodatkowe informacje wymagane przez normy metodyczne sq dostepne w laboratorium na zyczenie klienta

Autoryzowat:
Specjalista chemik
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